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OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw
w srodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

* 0znaczania stgzen substancji
chemicznych i pylowych,

* pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiarow
w srodowisku ogdlnym:

* pobierania probek gazow
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,

+ pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pél elektromagne-
tycznych.

Pobierania probek:

» wad powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

= Sciekow,

+ osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

« wod i sciekdw,

* wyciggow wodnych,

+ osadow i odpadow,

» gleb/gruntow,

« produktow naftowych,

+ substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

« wad,

* osadow $ciekowych.

Badarn spalin pojazdow
gorniczych.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 9325/ZL/17

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um.CBO-228/16 z dnia
2016-12-14

Nr zlecenia wg CBIDGP: 4/17/00034

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z
0.0.
33-170 TUCHOW, ul. JANA IIl SOBIESKIEGO 69C

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 7.

Sprawozdanie sporzadzit: ]
Magdalena Burakowska Inspektor ds. Badar Srodowiska i Zagrozen
Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat/a kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:

Irena Malczyk Kierownik Pracowni Obstugi Klienta

mgr Monika Mroczka z-ca kierownika ds technicznych

Zatwierdzit: )
drinz. Grzegorz Sporysz Dyrektor O$rodka Badar Srodowiska i Zagrozen
Naturalnych
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Sprawozdanie z badan Strona: 2
CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 9325/ZL/17
z dnia 2017-09-19 Stron: 7
Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie V| z 08.04.2013r.
Nazwa klienta: SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ SP. Z 0.0.
33-170 TUCHOW, JANA 1l SOBIESKIEGO 69C
Miejsce pobierania probki: Tuchow Probke pobrat: Pracownik CBIiDGP
wg PN-EN SO

Data dostarczenia probki: 2017-09-06

Stan probki

Bez zastrzezen

Prébke dostarczyt:

19458:2007-metoda
akredytowana, PN-ISO
5667-5:2003
Pracownik CBiDGP

Numer probki

17199/$117

Data/godzina pobierania probki

2017-09-08

Miejsce pobierania probki / opis

Monitoring przegladowy Tuchow / SUW

Lubaszowa
Rodzaj prébki Woda
Zakres
5.1 Parametr m;fg::;::;;i?; Jednostka | wykonania Dofvlésgggsime 305;16; Wyniki badan / Niepewnosc
oznaczenia Y
PN-ISO 7150-1:2002 SRR
- SPELNIA <
A Jon amonowy SpaktoTlrstyezie [mg/l NH,] | 0.060 - 2570 0.50 SPELNIA 0.060
A Azotany PN-82/C-04576.08 | Wi noy | 0.44-500 50 SPELNIA 8.8
Spekirofotometrycznie +2.1
PN-EN 26777:1999 i SRR
= SPELNIA <
A Azotyny Spaltratotarstcais [mg/lNOy] | 0.030-33 0.50 SPELNI 0.030
akceptowalny
przez
PB-129/02.2012 wyd. |l z g
A Barwa dnia 01.02.2012r, ma/l Py | 5-1500 konsur:;z"to‘” ‘ = 5
Spektrofotometrycznie nieprawidiowych
zmian™* +1
A Metnasé PREEN 150 7027:.2003 [NTU] 0.15-100 1 SPELNIA 0.46
Nefelometrycznie 40.06
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
A Smak Metoda TEN2D) 15 konsumentow i _ 1
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
» zmian*™*
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
K st
A Zapach Mesura TON® 15 onsumentow | = 1
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zmian***
pH (stezenie jonow ) ;
A | wodoru)/temp. pNPEtN 5 mt523.2p12 pHIC 2,0-12.0 6.5-9.5 SPEENIA 7.7
pomiaru otencjometrycznie 103
A Preawadnost i G e wSfem] | 10- 110000 2500 SPELMIA 890
elektryczna wilasciwg Konduktometrycznie +13
Indeks
nadmanganianowy | PN-EN ISO 84687:2001 } St
A (Utlenialnosé z Nlisraskonio [mgll O] 0.50 - 20.0 5 SPELNIA 15
KMnO4) +0.2)
A Chlorki PN"'.SO i [mgll CI] 5.0-50000 250 SPELNIA 19
Miareczkowo +1
A Siarczany PN-ISO 9280:2002 [mg/l SO | 10.0-5000 250 SPELNIA 25
\Wagowo +7
A | Twardoscogelna | PN-ISOB0S31989 1\ ) cacogl 10.0-28000 = 180
Miareczkowo +13




CBIDGP Sp. z 0.0.

Sprawoczdanie z badan
Nr 9325/ZLM7

z dnia 2017-09-19

Strona: 3

Stron: 7

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ SP. Z O.0.

33-170 TUCHOW, JANA 1Il SOBIESKIEGO 69C
Miejsce pobierania probki: Tuchow

Data dostarczenia prébki: 2017-09-06

Probke pobrat;

Probke dastarczyk:

Pracownik CRiDGP

wg PN-EN SO
19458:2007-metoda
akredytowana, PN-ISO

5667-5:2003
Pracownik CBiDGP

Stan probki Bez zastrzezen
Numer probkj 17189/817
Data/godzina pobierania probki 2017-09-06
. . . s . Monitoring przegladowy Tuchow [ SLIW
Miejsce pobierania prabki / opis Lubaszowa
Rodzaj probki Woda
Zakres
S Parametr y;f;::;ﬂd:ggﬁ?; Jednostka | wykonania Doau;;_fg:;;lne OG;T; Whyniki badan / Niepewnosd
oznaczenia wy
o PN-80/C-04603/01 - N
- b <
A Cyijanki ogolne Spektrofotometrycznie Mg/l CNj 5 - 20000 50 SPELNIA 5
A Fluorki PN-78/C-04588.03 mgFl | 040100 150 SEELNIA <0.19
Polencjometirycznie
PB-085/04.2010 wyd.
okladkowa do normy
A Ozon PN-80/C-04543.01 zdnia| [mg/! Oy | 0.030-0.60 0.05 SPELMIA <0.030
26.04.2010r.
Spekirofotometrycznie
. " PB-012/02.2012 wyd. il Z .
A "_:"“;ba.b;‘:ef"l_ dnia 0+.02.2012r. it kitGomi % *‘r‘:i"/ 100 0 SPELNIA C
scherichia col; Filtry membranowe
A Liczba Qloslndium Dz.U.2015.1989 f.LkF100m] od T j.tk./100 ¢ SPEENIA 0
perfringens Filtry membranowe i
A Liczba Enterokokow, F‘N-!EN 1SC 7899-2:2004 fj.L./4 00 od 1j.Lk/100 0 SPELNIA 0
katowych Filtry membranowe mi}
Liczba . bez
A | mikroorganizméw w PN;,EN.'SO 6225.2004 .t od 1 j.[l.k.,f1 nieprawidiowych _ 10
2242°C po 72h asiew wtebny m 2mian®* 15:19]
PN-EN 153G
Liczba bakterli grup 9308-1:2014-12 ) od 1 J.LES100 " R
A coli +A1-2017-04 fi-t.k./100mi] i 0 SPELNIA 0
Filtry membranowe
N PN-EN 180 6468:2002 I ) R
A 44000 GC-ECD luoit U0 - 1.00 0.10 SPEENIA <0.010
PN-EN IS0 6468:2002 SIEL i 4 4
. B ' NiA
A 4,4-DDE GOECH (Ham 0.010 - 1.00 6.10 SEEELNIA <0.010
" PN-EN iSO 6468:2002 i A <
A 4,4-0DT GOECD lug/l 0.010 - 1.00 0.10 SPELNIA 0.010
A | Adehyd endyny | T TVEN 180 6468:2002 g £.010-100 210 SPEEMIA <0.010
GC-ECD
PN-EN IS0 6468:2002 R
A Aldryna GOECD fwa 0.010-1.00 0.030 SPEENIA <0.010
alfa-Heksachlorocyk| PN-EN IS0 6468:2002 R
- SPEENA <
A ohekean GCECD fugfli G¢.010 - 100 0.10 PEEMA 0.010
beta-Heksachioracyld PN-EN ISC 6468:2002 e At A
A iohaksar, GCECD (ra/ 0.010 - 100 09.10 SPELNIA <0.010




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 9325/ZL/I17

z dnia 2017-09-19

Strona: 4

Stron: 7

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z O.0.

33-170 TUCHOW, JANA [l SOBIESKIEGO 69C
Miejsce pobierania probki: Tuchow

Probke pobrat:

Pracownik CBIiDGP

wg PN-EN ISO
19458:2007-metoda
akredytowana, PN-ISO

5667-5:2003
Data dostarczenia probki: 2017-09-06 Prébke dostarczyt:  Pracownik CBiDGP
Stan probki Bez zastrzezen
Numer probki 17199/S17
Data/godzina pobierania probki 2017-09-06
= o ; s ; itori lad Sw | SUW
Miejsce pobierania probki / opis Monitoring przfg quawy Tuchiw:
ubaszowa
Rodzaj probki Woda
Zakres
S Parametr Metoda badawczal | o4664a | wykonania Dopuszczalne Goeng Whyniki badar / Niepewnosé
Metoda oznaczenia B wartosci wyniku
ozZznaczenia
delta-Heksachlorocy] PN-EN ISO 6468:2002 STEPHA
A Kiohaksan GC.ECD [Hg/] 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
A Dieldryna PR-EN 150 6468:5002 g/ 0.010-1.00 0.030 SPELNIA <0.010
GC-ECD
PN-EN ISO 6468:2002 cmEr A
A Endosulfan | BC.ECD [ug/ 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
A | Endosulfan i PR-EN 130 6468:2002 ug/] 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
PN-EN ISO 6468:2002 SRR
A Endryna GG.ECD [ugi 0.010-1.00 0.10 SPELNIA <0.010
Epoksyd heptachlord PN-EN ISO 6468:2002 = &
A (Izomer A) Ge.ECD [ug/M 0.010-1.00 0.10 SPELNIA 0.010
Epoksyd heptachlory PN-EN ISO 6468:2002 ”
A (Izomer B) Sy [ug/ 0.010-1.00 0.10 0.010
gamma-Heksachloro] PN-EN ISO 6468:2002 B} P &
A [ Cykloheksan ik SOECD [Hg/ 0.010 - 100 0.10 SPELNIA 0.010
i [dshinehonmn| T LD GAGRIO0E [uaf] 0.010-100 0.10 SPEENIA <0.010
GC-ECD
PN-EN ISO 6468:2002 i
A Heptachlor i Tugi 0.010-1.00 0.030 SPELNIA <0.010
PN-EN ISO 6468:2002 e .
A lzodryna GCECD lpg/M 0.010-1.00 0.10 SPEENIA 0.010
PN-EN ISO 6468:2002 S—— g
A Metoksychlor GC-ECD [ug/] 0.010-100 0.10 SPELNIA 0.010
Siarczan PN-EN SO 6468:2002 S R
- PEEN] <
A endesuifand i [na/l 0.010-100 0.10 SPELNIA 0.010
PN-EN ISO 10301:2002;
A Pestycydy-suma PN-EN ISO 6468:2002 [uai >0.010 0.50 SPELNIA <0.010
GC-ECD
y PN-EN 1SO 17993:2005 PEEMIA <
A Benzo(a)piren A [Hg/ 0.0020 - 100 0.010 SPELNIA 0.0020
Suma
wielopierscieniowych PN-EN ISO 17993:2005 S
A weaglowodardw HPLC-FLD [ug/] >0.0020 010 SPEENIA <0.0020
aromatycznych




CBIiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badar
Nr 9325/ZL117

z dnia 2017-09-19

Strona: 5

Stron: 7

Zatacznik nr 2/1 do PC-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

Data dostarczenia probki: 2017-09-06

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ SP. Z ©.0.

33-170 TUCHOW, JANA Ill SOBIESKIEGO 69C
Miejsce pobierania probki; Tuchow

Probke pobrat:

Prabke dostarczyt:

Pracownik CBiDGP
wg PN-EN ISO
19458:2007-metoda
akredytowana, PN-ISO
5667-5:2003
Pracownik CBIiDGP

Stan prabki Bez zastrzezen
Numer probki 17499/5/17
Data/godzina pobierania probki 2017-09-06
Miejsce pobierania probki / opis Monitoring p'zfglqdowy Tuchéw / SU
ubaszowa
Hodzaj probki Waoda
Zakres
s Parametr m;‘;’g:‘s;s:c"‘z’ziz Jednostka | wykanania D‘}a‘frf:f;'”e 3“5“";5 Wyniki badar / Nigpewnosé
oznaczenia Y
PN-S0 11423-1:2002 oy
A Berzen HS-GOFID {gh 0.25 - 5000 1.0 SPELNIA <0.25
PB-112/01.2012 wyd. I
A Chlorek winylu dria 30.01.2012r. (g 0.25-25.0 0.50 SPELNIA <0.25
HS-GC-ECD
Suma trichlorcetenu| PN-EN iSO 10301:2002
.
A i tetrachioroatenu HS-GC-ECD lkg/] >0.50 0 SPELNIA <0.50
PN-EN IS0 10301:2002
- b NIA
A THM - suma HS GC-ECD [RgA] >1.0 100 SPELNIA <1.0
) PN-EN 150 10301:2002
- - E.
A 1,2-dichioroelan HS-BO-ECD fugn 0.50-7000 3.0 SPELMIA <0.50
PB-126/01.2012 wyd. Il z
A Akryloamid dnia 30.01.2012r. [ugA] 0.010-2,00 0.10 SPEYNIA <0.010
HPLC-UV-VIS
. . PN-EN ISO 11885:2009 ) SPEF MIA <
A Zelazo ogdine ICP-OES fugh] 10 - 500000 200 SPEENIA 10
A Giin {afuminium) PN-EN ISO 11885:2009 [ugM 50-50000 200 SPELMIA 99
ICP-OES 14
PN-EN ISO 11885:2009 . S —
A Mangan oP-OES lugM 5.0-100000 50 SPELMIA <5.0
PB-061/01.2012 wyd. Il
A Antymon dnia Z7.01.2012r. IR 1-5000 5 SRELMA <
HG-AAS
A Arsen PN-EN Egﬂ;;gssgﬂggg gl 1-5000 10 SPELNIA <14
PN-EN ISC 11885:2008 N
A Bor |oP-OES {mgA] 0.050-50.0 1 SPEEMIA <0.050
. PN-EN ISC 11885:2009
A Chrom ogoiny |CP-OES 1o 5-500000 50 SPEENIA <5
PN-EN iSO 11885:2009
- £ <
A Kadm |CP-OES g/ 0.20-10.0 5 SPELMIA 0.20
A Magnez PN-ENISO 11885:2009 & o 0.10-5000 | 30-125% . 13.5
ICP-OES
£2.2
. PN-EN SO 11885:2009 i —
A Migdz JOP-OES fmgih 0.0050-100 2.0 SPEEMIA <0.0050




CBIiDGP Sp. z o.c.

Sprawozdanie z badar
Nr 9325/ZL17

z dnia 2017-09-19

Strona: 6

Stron: 7

Zalgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie V| z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

SPOLKA KOMUNALNA ‘DORZECZE BIALEJ SP. Z 0.0.
33-170 TUCHOW, JANA lil SOBIESKIEGO 69C
Miejsce pobierania probki: Tuchow

Probke pobrat;

Pracownik CBIDGP
wg PN-EN I1SO
19458:2007-metoda
akredytowana, PN-ISO

5667-5:2003
Data dostarczenia probki: 2017-09-06 Probke dostarczyt, Pracownik CBIDGP
Stan probki Bez zastrzezen
Numer prébki 1719905117
Datal/godzina pobierania probki 2017-08-06
Miejsce pobierania probki / opis Monitoring przegladowy Tuchow / SUW
Lubaszowa
Rodzaj probki Weda
Zakres
Sir Parametr Metoda badawcze_# Jednostka | wykonania DOPUSZc:za_lne Ocena Wyniki badan / Niepewnosé
Metoda oznaczenia . wartosci wyniku
oznaczenia
- PM-EN {30 11885:2009 . YT A
A Nikiel ICP-OES [l 10-100000 20 SPELMNIA <10
. PN-EN 150 11885.2009 o . -
A Olow OD-OES [Rgh] 2.0-50.0 10 SPELNIA <2.0
PN-130 9865:2001 -
A Selen HO-AAS tgf] 5-200 10 SPEENIA <5
A Sad PN-EN SO 11885:2000 {mgfh 1.0-100000 200 SEEEMIA 15.4
ICP-OES +2.8
PN-EN 12338:2001
. Absorpeyjna spekirometrig _ S
A Rted atomowa 2 techniks [rg 0.10-500 1 SPEENIA <0.10
amalgamaci
Ogélny wegiel PN-EN 1484:15%9 bez
A gomny wed Wysokotemperalurowe | [ma/i G 1.0-1000 | nieprawidiowych — 4.00
organiczny spalanie z detekcja IR zmian +0.64]
PN- 180 7393-2:2011 QpE A
A Chior woiny Spektrofotomelrycznie [mg/t CL} 0.03-10.0 0.3 SPELMA 0.19 2003

*** Warunek : [azotanyl/50+[azotyny]/3 < lub rowne 1, gdzie warcsci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: sterenie azotandw (NO3) i azotynow
{NO2) w mg/l. Stezenie azolyndw w wodzie uzdatnione] wprowadzone] do sieci wodociggowej jub innych urzadzer dystrybuci nie moze przekraczad

wartosci 0.10 mg/l.

***Barwa - wynik powinien by¢ peddany ocenie w odniesieniu do wynikéw historycznych przez wlascicieli
TFN - liczha progowa smaku

*** Smak - wynik powinien by¢ poddany ocenie w odniesieniu do wynikaw historyecznych prz
VNIK | YC | Y v YOZNYen |

TON - liczba progowa zapachu,
** Zapach - wynik pawinien by¢ peddany ocenie w odniesieniu do wynikow historycznych przez wiadcicieli
Przewodnosé elekiryczna wiasciwa oznaczona w temperaiurze 25.0 st.C
*** Liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h - wynik powinien by¢ poddany ocenie w odniesieniu do wynikdw historycznych przez wlascicieli

**Dopuszcza sie pojedyricze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciagu roku.

ez wiascicieli

Suma pestycydow wg Rozp. Ministra Zdrowiz z dn. 13 listopada 2015r. Poz. 1989, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
obejmuje pestycydy chlorowcoorganiczne: aldryna, dieldryna. endryna, izodryna, dichloradifenylotrichloroetany: 4.4-DDE: 4.4-DDT; 4.4'-DDD,
heksachlorocykloheksany: a-HCH; §-HCH; y-HCH (lindan}; 8-HCH, heisachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru: izomer A; izomer B,
endesuifan {, endosulfan I, siarczan endosulfanu, metoksychlor, aldehyd endryny.
Suma wielopierdcieniowych weglowodordw aramatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 20151, Poz. 1989, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi oznacza sume stezen wyszczegoinicnych zwigzkéw: benzo(b)flucranien, henzo{k)fluoranten,
benzo{ghi)peryien, indenc{1,2,3-c,d)piren.
Suma THM wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. Poz. 1989, w sprawie jakoéci wody przeznaczeonej do spozycia przez ludzi oznacza
sume stezen wyszezegdinionych zwiazkow: trichlorometan, dichiorobromometan, dibromochlorometan, fribromometan.

“*Magnez: nie wigce| niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanéw
dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mgfi; wartosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, Ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale
nia nakiada chowigzku uzupelniana minimainej zawartosci.




Sprawozdanie z badan Strona; 7

CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 9325/ZL/17

z dnia 2017-09-19 Stron: 7

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie Vi z 0§.04.2013r.

Niepewno$c: niepewno$c rozszerzona paboru | 0znaczenia dla p=95% i wspdlczynnika rozszerzenia k=2.
* 8.j. - symbol jakosct metody badawezej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Wedlug deklaracii Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

WYNIKI BADAN PODZI ECANYCH:

WYNIK DOPUSZCZENIE METODA BADAWCZA
Bromiany < 2.0 ugfl 10 pgil PN-EN 1SC 15061:2003
Epichlorohydryna < (.060 ug/l 0.10 pg/ PB/1/31/B:13.06.2011
Suma chioranow i chlorynow <0,020 mg/l 0.7 mg/l PN-EN ISO 10304-4:2002

Badania wody zostaly wykonane przez:
Oérodek Badan i Koniroli Srodowiska Sp. z 0.0. , akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akradytacii, Nr AB 213

W powyzsze;j tabeli w kolumnie "dopuszezalne warto$cl” przedstawiono waro$ci jakim pewinna odpowiadad woda przeznaczona do spozycia przez
ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 fistopada 2015r. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015r. poz. 1989) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi natomiast kolumna "ocena wyniku” zawiera oceng wyniku do wiw Rozperzadzenia.

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej{ych) probki{ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemngj zgody laboratorium nie moze byc
powielane inaczej niz w calosci,
Daty wykonania poszezegdlnych badaf sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

FKONIEC SPRAWOZDANIAY



AR 4H

akredytacja w zakresie badari Srodowiska
naturalnego i Srodowiska pracy

PCa

Tepan T

AB 1348

akredytacja w zakresie badan
nieniszczacych i mechanicznych

PCA |

RIS CT
TR

AF
akredytacja w zakresie wzorcowania

przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

PLL

HOEHL GTLTR:
A

AR08

akredytacja dziatalnosci inspekecyjnej
urzadzen eksploatowanych w padziemnych
zakladach gérniczych

akredytacja w zakresie certyfikaciji
wyrobow

180 900
ISO 1400L
130 2700
P-4 13001

zakresy akredytacji zamieszczone sa

na stranie www.pca.gov.pl

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992

tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego_ ‘Rueijestru Sadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.7(]0.00(]“1[)“0 zt

Zatacznik do sprawozdania nr 9325/ZL/17

33-170 TUCHOW

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy jest zgodna z protokotem
zdawczo-odbiorczym.
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