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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 54137/19/TCH

Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALEJ" SP. Z 0.0, WODA UZDATNIONA
JANA 111 SOBIESKIEGO 69 C Protolét poboru prébek nr: 4/TCH/AT/05/02/2019
33-170 TUCHOW Data poboru: 05.02.2019

Godzina pobrania: 11:00- 11:10

Punkt poboru, miejsce poboru: Firma "Rolmies” Ciezkowice, ul. Krynicka;

biurowiec- kran

Temp. wody: 11,3stC

- pH wody: 7,20
Data prayiecia probk: 2019-02-05 Stan prébki bez zastrzezen
Data zakoriczenia badar: 2019-02-18 Probki pobrane przez Adrian Trzop, pracownika J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z
Data utworzenia sprawozdania: 2019-02-18 metodg akredytowang PN-EN 1SO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynilc Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli"? PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia coliV’? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Ogdlna liczba mikroorganizmoéw w i . .
22°C po 72h1? PN-EN 1SO 6222:2004 jtk/ml nie wykryto - -
* Smak*'? PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
* Zapach"® PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
Akceptowalna
przez
+ Barwa"? PN-EN ISO 7887:2012 metoda D ma/l Pt 5 konsugle;mw ' zgodny
nieprawidtowych
zmian

* Metnosc!® PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 NTU < 0,20 <1 zgodny
* pHY¥ PN-EN 1SO 10523:2012 7.9 6,5-9,5 zgodny
% .y ;. 1)
. Preewodnosc elektryczna wlasdWa™ |y ey 97agm1g00 pS/cm 531 <2500 zgodny
* Chlor wolny PB-358 wyd. Il z dn. 24.07.2017 mg/I <0,05 <0,3 zgodny

U Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach (decyzja- pismo nr
17/NS/HK. 4560-93d/18 z dnia 19.12.2018).

¥ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/
$/2018/104 z dnia 20.12.2018).
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Autoryzowal: Adrian Trzop, Lider ds. poboru prébek

Aleksandra Wiéniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska

Magda Igielska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Magdalena Urbanczyk, Starszy specjalista ds.analiz, Pracownia Mikrobiologii

Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratarium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Zatwierdzil:

Adres laboratorium: Tychy 43-100, Gozdzikéw 1; Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%. Uwzgledniono
niepewnos¢ pobierania probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J.5. Hamilton Paland S.A. Odpowiedzialno$é 1.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie do
danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogalnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.5. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl
* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy Strona 1/1 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 14.01.2019
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