PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOWIE

NHK.4340.5.2019 Tarnow, dnia 18 stycznia 2019 r.

Ocena okresowa jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
. . i SPOLKA KOMUNALNA
z wodociggu publicznego Tuchéw - Lubaszowa za 2018 rok.| ,orzECZE BIALEJ sp. z 0.0.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie dziatajagc w oparciu o: ;
— art.4 ust.] ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafnstwowej Inspekcji Sanitarnej ( T. j.

Dz. U. z20191. poz. 59),

— § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2294)
po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan probek wody pobranymi w 2018 r.
z wodociggu publicznego Tuchéw - Lubaszowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewngtrznej
kontroli jakosci wody prowadzonej przez Spotke Komunalng ,,Dorzecze Bialej” Spotka z o. o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez
ludzi.

Badania prowadzone byly w zgodnie z ustalonym na 2018 r. harmonogramem poboru probek
wody w zakresie parametrow objetych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakos¢ wody w ciggu roku w zakresie badanych parametréw mikrobiologicznych,
organoleptycznych, fizykochemicznych spelniala wymagania sanitarne okreslone
w zalgczniku nr 1 czg$¢ A tab.1, czg$¢ B, C, D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 r. poz.2294). .

W miesigcu czerweu na terenie gminy Ryglice oraz w listopadzie 2018 r. w gminie
Rzepiennik Strzyzewski odnotowano lokalnie pogorszenie wskaznikéw mikrobiologicznych
wody (podwyzszona ogélna liczba mikroorganizméw po 72h). Podjg¢te niezwlocznie przez
producenta wody dzialania naprawcze tj. intensywne plukanie sieci wodociggowej oraz
zwigkszona dezynfekcja wody wplyngly na poprawe jej jakosci co udokumentowano
pozytywnymi wynikami badaf. Po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia woda w tym
okresie byta warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi przy koniecznosci jej gotowania
i nie stanowila zagrozenia dla zdrowia konsumentow.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarndéw, ul. Moscickiego 10
e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531




Wstepny monitoring substancji promieniotwérczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazat,
ze jako$¢ wody spehiata wymagania radiologiczne okreslone w zalgczniku nr 4 do w/w

rozporzadzenia wobec czego kolejne pomiary zgodnie z § 15 rozporzadzenia nalezy wykonaé
w2022 r. -
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Otrzymujg: :
1./ Spétka Komunalna ,,.Dorzecze Bialej” Sp. z 0. 0, 33-170 Tuchéw,
ul. Jana IIT Sobieskiego 69C
Burmistrz Miasta i Gminy Tuchéw, 33-170 Tuchéw, Rynek 1
Burmistrz Miasta i Gminy Cigzkowice, 33-190 Cigzkowice, ul. Tysiaclecia 19
Burmistrz Miasta i Gminy Ryglice, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
Wojt Gminy Rzepiennik Strzyzewski, 33-163 Rzepiennik Strzyzewski 400
a/a )
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40
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