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Client
SPÓŁKA KOMUNALNA "DORZECZE BIAŁEJ" SP. Z O.O.
JANA III SOBIESKIEGO 69 C
33-170 TUCHÓW

Sample received: 2020-09-02
Analysis completed: 2020-09-21
Report dated: 2020-09-21

Sample description (according to declaration of Client)

WODA DO SPOŻYCIA
Protokół poboru nr: 1/TCH/SB/02/09/2020
Data poboru: 02.09.2020
Godzina poboru: 8:40- 9:00
Punkt poboru, miejsce poboru: Tuchów, Dom Wczasów Dziecięcych 
Jodłówka Tuchowska
Temp. próbki: 19,0stC
Stan próbki bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez Szymon Bartosik, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zgodnie 
z metodą akredytowaną PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Liczba bakterii z grupy coli¹⁾²⁾ PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Liczba Clostridium perfringens 
(łącznie z przetrwalnikami)¹⁾²⁾ PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk/100 ml 0 0 zgodny

* Liczba Enterokoków kałowych¹⁾²⁾ PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia coli¹⁾²⁾ PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Ogólna liczba mikroorganizmów w 
22⁰C po 72h¹⁾²⁾ PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml nie wykryto - -

* Smak¹⁾³⁾ PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
* Zapach¹⁾³⁾ PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
* Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne / WWA ¹⁾³⁾ PN-EN ISO 17993:2005

Benzo(a)piren µg/l < 0,0025 ≤ 0,010 zgodny
Σ WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) µg/l < 0,010 ≤ 0,10 zgodny

* Zawartość pierwiastków ¹⁾³⁾ PN-EN ISO 17294-2:2016
Arsen µg/l 0,44 ± 0,11 ≤10 zgodny
Antymon µg/l < 0,20 ≤5,0 zgodny
Bor mg/l 0,074 ± 0,019 ≤1,0 zgodny
Sód mg/l 19 ± 5 ≤200 zgodny
Magnez mg/l 15 ± 4 7 - 125 zgodny
Glin µg/l 102 ± 28 ≤200 zgodny
Chrom µg/l < 0,10 ≤50 zgodny
Mangan µg/l 1,5 ± 0,4 ≤50 zgodny
Nikiel µg/l 1,1 ± 0,3 ≤20 zgodny
Miedź mg/l 0,0033 ± 0,0009 ≤2,0 zgodny
Selen µg/l 0,23 ± 0,06 ≤10 zgodny
Srebro mg/l < 0,00050 ≤0,010 zgodny
Kadm µg/l < 0,10 ≤5 zgodny
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Ołów µg/l 0,14 ± 0,04 ≤10 zgodny
Żelazo µg/l < 5,0 ≤200 zgodny
Rtęć µg/l < 0,050 ≤1 zgodny

* Barwa¹⁾³⁾⁴⁾ PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt <5

Akceptowalna 
przez 

konsumentów i 
bez 

nieprawidłowych 
zmian

-

* Bromiany¹⁾³⁾ PN-EN 11206:2013-07 µg/l <3 ≤10 zgodny
* Chlor wolny¹⁾³⁾ PB-197 wyd. I z dn. 21.01.2013 mg/l < 0,1 ≤ 0,3 zgodny
* Cyjanki wolne i związane¹⁾³⁾ PB-129 wyd. I z dn. 15.06.2011 µg/l < 5 ≤ 50 zgodny
* Epichlorohydryna¹⁾³⁾ PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 µg/l < 0,05 ≤0,10 zgodny
* Indeks nadmanganianowy¹⁾³⁾ PN-EN ISO 8467:2001 mg/l O₂ 0,8 ± 0,2 ≤ 5 zgodny
* Lotne związki organiczne ¹⁾³⁾ PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

Chloroform µg/l 1,2 ± 0,4 ≤30 zgodny
Bromodichlorometan µg/l < 1,0 ≤15 zgodny
1,2-dichloroetan (EDC) µg/l < 1,0 ≤3,0 zgodny
Chlorek winylu (CV) µg/l < 0,2 ≤0,50 zgodny
Benzen µg/l < 0,5 ≤1,0 zgodny
Σ THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, 
bromoform) µg/l < 4,0 ≤100 zgodny

Σ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (Σ TRI i PER) µg/l < 2,0 ≤10 zgodny

* Mętność¹⁾³⁾⁴⁾ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU <0,20

Akceptowalna 
przez 

konsumentów i 
bez 

nieprawidłowych 
zmian. Zalecany 
zakres  wartości 

do 1,0

-

* Ogólny węgiel organiczny (OWO)¹⁾³⁾
⁴⁾ PN-EN 1484:1999 mg/l <1,5

bez 
nieprawidłowych 

zmian
-

* Pestycydy chloroorganiczne ¹⁾³⁾ PN-EN ISO 6468:2002
α-HCH µg/l < 0,010 ≤0,10 zgodny
β-HCH µg/l < 0,010 ≤0,10 zgodny
γ-HCH µg/l < 0,010 ≤0,10 zgodny
δ-HCH µg/l < 0,010 ≤0,10 zgodny
HCB µg/l < 0,010 ≤0,10 zgodny
Aldryna µg/l < 0,010 ≤0,030 zgodny
Dieldryna µg/l < 0,010 ≤0,030 zgodny
Endryna µg/l < 0,010 ≤0,10 zgodny
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