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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 573140/20/TCH

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zieceniodawcy)
SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALEJ" SP. Z 0.0. WODA DO SPOZYCIA
JANA Il SOBIESKIEGO 69 C Protokét poboru prébek nr: 2/TCH/SB/04/11/2020
33-170 TUCHOW Data poboru: 04.11.2020
Godzina pobrania: 9:40-9:50
Punkt poboru, miejsce poboru: Tuchéw, Osrodek Zdrowia w Siedliskach,
toaleta
— Temp. prébki: 12,1stC
Data przyjecia probki: 2020-11-04 Stan probki bez zastrzezen
Data zakonczenia badan: 2020-11-17 Probki pobrane przez Szymon Bartosik, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zgodnie
Data utworzenia sprawozdania: 2020-11-17 z metodg akredytowana PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli*'? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Liczba Clostridium perfringens ) . :
(lacznie 2 przetrwalnikami)®*? PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk/100 mi 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia coli*’? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Ogdlna liczba mikroorganizmow w » : ; N : :
22°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml nie wykryto
* Smak™¥ PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
* Zapach''? PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
* Glin¥? PN-EN ISO 17294-2:2016 ug/l 86 + 23 <200 zgodny
Akcpetowalna
przez
* Barwa!?" PN-EN ISO 7887:2012 metoda D ma/l Pt <5 k°"5“t':‘:z"'°w : -
nieprawidtowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentow i
* Metnosc ™ PN-EN SO 7027-1:2016-09 NTU 0,96 + 0,31 g -
nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0
* pHY?Y PN-EN ISO 10523:2012 7701 6,5-9,5 zgodny
. ¢4 Eriual)
| FrRsyodnoiC Sektycm wiadcwe™ | o o 27886:1999 uS/cm 456 + 46 < 2500 2godny
* Chlor walny® PB-358 wyd. |l z dn. 24.07.2017 ma/l <0,5 <0,30 zgodny

! Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

SPOLKA KOMUNALNA
DORZECZE BIALEJ sp. z o.0.
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Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Aleksandra Wiéniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska Wp!
Ewelina Ktosowska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiclogii Gdynia dnia
Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Magdalena Urbanczyk, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Tychy | L.d
Paulina Polosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia = —————rf—r——--—-"—""1°"1C
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)
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Adres laboratonum: Tychy 43-100, Gazdzikéw 1; Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180

Wymkc odnom sw wyhanh do badanych prabek. Jesli nie ok inaczej pi rOZSZErZONS Nie P $¢ p zostata oszacowana dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnoéci 95%.

ia probek. Jesli nie okreslono inaczej podczas d: di 1)S. Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedlug wytycznych ILAC-GB:09/2019
Nnmqsu sptmzmme nie mazn byc p w czescl bez p zgody 1S Humllun Pohnd Sp. z 0.0. Odpowiedzialno$é ).S. Hamilton Poland Sp. z 0.0, jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w
Jego oryginale. Ushuga potwi iejszym sp p ga Ogainym W kom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Paland Sp. 2 0.0. zamieszczonym na stronie www. hamilton.com.pl
* Badanie akredy # Bad, vh przez zewngtrznego d ¢ Strona 1/2 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00




SWe,  (PCA) &

SN | ~ g ;
DN S 2 e iacs &
HAMILTON loow g FsFA (Gaf
%'///;'\%\3: L
"/nlu\\‘\ h AB 079 ANALYST

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 573140/20/TCH

% Badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ( decyzja- pismo nr
17/NS/HK. 432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

*! Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/19 z dnia
31.12.2019).

4 Wartoéci progowe niezdefiniowane.
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Adres laboratorium: Tychy 43-100, Goidzikéw 1; Gdynia 81-571, Chwaszczyniska 150

Wymkl odnosu sie wyOoczme do badanych probek. Jesli nie S inaczej p rOZSZErZONa niep $¢ zostata oszacowana dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 i paziomu ufnasci 95%.
paobi ia probek. Jesli nie okredlono inaczej podczas stwi ilS. HA- i Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedlug wytycanych ILAC-G8:09/2019.
Nruepn spnmzdmennmbyé powielane w czeséci bez p j zgody ).S. Hamilton Pohnd Sp. 2 0.0. Odpowiedzialncs¢ J.S. Hamilton Poland Sp. 2 0.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w
Jego oryginale. Ustuga d iszy daniem podlega Ogoinym W kom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl
* Badi kredy # Bad. vk przez zewngtrznego dostawce Strona 2/2 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
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LABORATORIUM BADAWCZE
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