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RAPORT Z BADAN NR 27967/1LB/2021

Zleceniodawca: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" Sp. z 0.0.

ul. Jana Il Sobieskiego 69C

33-170 TUCHOW
Nr zlecenia: 22/0000025/2021
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania: Tuchéw

Dom Woczaséw Dzieciecych Jodtéwka Tuchowska
Inne dane: -
Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Jerzy Firlej
Zgodnie z: (A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2021-07-01
Data dostarczenia: 2021-07-01
Stan probki: bez zastrzezen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0017697/21
Data rozpoczecia badan biologicznych: 2021-07-02
Data zakoriczenia badan biologicznych: 2021-07-05
Data rozpoczecia badar fizykochemicznych: 2021-07-01
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2021-07-13
Raport autoryzowat: Zastepca Kierownika Laboratorium: dr Marta Stefaniak
Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Specjalista) Katarzyna Tuszynska-Danis
certyfikat kwalifikowany nr 3EA7DAFSE8CHEG8F (okres waznosci:22.02.2021-22.02.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2021-07-14 Stronalz3




Raport z badan nr 27967/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujgcych przepiséw

prawnych *

Temperatura (T)

PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.8) °C nE = ¢ :

Chlor wolny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
testu odczynnikowego Hach - e me/l " %

(0.02-8.0) mg/! i -
pH s
PN-EN 1SO 10523:2012 - (2.0-12.0) L 6,5:9,5 0

Metnosc '
A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 076 ! $0.29 NTU 1 2G
NTU :

Barwa :
A | PN-EN ISO 7887:2012, s i - mg/IPt . .
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/! Pt*' :

Zapach / liczba progowa zapachu TON

I "
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*2 <" | TON

Smak / liczba progowa smaku TFN

=3 .
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*? 1 TFN

Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w
25°C :

A | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) §13.° 4 LA hs/em 0 e
us/cm :

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN 1SO 5 .

A" | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) R Js/a00 ol 4 o
jtk/100 ml

Glin / Al :
A | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 120 #17 ug/! 200 G
(10-100000) pg/! :

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO ¢

A | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) oL LT Ii200'm) ° 0
jtk/100 ml :

0Ogolna liczba mikroorganizmow w :

A | 22°Cpo72h @ i - jtk/ml 100 2G

PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml :

Liczba Clostridium perfringens

(fgcznie ze sporami)

PN-EN ISO 14189:2016-10 - (1-80)

jttk/100 mi

0 - jtk/100 ml 0

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Pglska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania

probek) nr NS/HKi$/4560/ZL/33-39/2021 obowigzujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKi$/4560/ZL/37-44/2021 obowigzujace do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie (ocena) zgodnosci (wg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)) : ZG-wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidfowosci zmian dokonuije Zleceniodawca.
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Raport z badan nr 27967/LB/2021

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) = badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredy (nie i zone w zakresie akredytacji AB 213, lub przed jace wynik ize| lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie meakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - bad v almmatywna dla dy wsh | w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw,
(W) = przywotane dok y odr ty wycofane przez Polskl Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) - badanie objete zatwierd PPSE

* — zamieszczon y k 2 do wynik

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wplywac na wainos$é wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badan dotyczg tylko dostar: ych probek, niep $¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobi ia. Jezeli nie pod inacze| dla probek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania sq identyfikowalne u Klienta.

Dia probek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy | procedury pobaenma dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce probki mogace miec¢ wplyw na waznosé

wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) y pod. przez Klienta.
Niep $¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycmep dla badan biologicznych p jako przedzial ni $ci pomiaru (wspoh k
rozszerzenia k=2, prawdopodobien 95%), dla p tych badan okresl jako niepe zong (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieﬁstwo 95%).
Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) ponizej | powyze] zakresu dy przed i w sposob ilosciowy (nie w formie , < dolna granica zakresu akredytacji” lub > gérna granica
zakresu akredytacji) 53 nieakredy
Dla wynikow ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowa¢ jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mniejszej niz 4.
Daty wykonywania badan s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane 53 zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.
Raport moze byé powielany jedynie w catosci.
KONIEC RAPORTU
2
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