RZUT PARTERU

RZUT PIETRA

m_QNV\:_A.m Rodzaj prowadzonego kabla wa__.m:_m. ‘
przytgczeniowa rozdzielnicy
ADP2 YDYzo 5x2,5mm? AM2
ADP2 LAN-T11 4x2x0,5mm?2 AM2
ilani LAN-T11 4x2x0,5mm?2
m_AqN<:_A.m Rodzaj prowadzonego kabla Nmm__.m:_m. ‘ ADP2 AP
przytgczeniowa rozdzielnicy
RG2 YAKYZz0 5x240mm’ RG
AM2 2xLAN-T11 4x2x0,5mm?* AM
AM2 YKSYzo 14x1,5mm?* AM
AM2 kabel $wiattowodowy AM .
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I 7/ I\ S 67 Skrzynka Rodzaj prowadzonego kabla Zasilanie z
| \\\ ;W /W// przylgczeniowa rozdzielnicy
N 7 | /// A/M/ AZB YDYzo 5x2,5mm? AM2
0\\\ | /,/, M.M./ AZB LAN-T11 4x2x0,5mm?2 AM2
[ AN AZB YKSY 14x1,5mm? AM2
N Ny XB1(0b.12) | YKSYz0 7x2,5mm? AZB
/,,,/ AP /.w.// XB2 (0b.12) | YKYzo 3x1,5mm? AZB
AR N ADP1 LAN-T11 4x2x0,5mm?2 AZB
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Ss X Skrzynk Zasilani
00 /.N/./ ' fzynka Rodzaj prowadzonego kabla mm_ m:__m. “
N NS przytgczeniowa rozdzielnicy
TR Ny AP YDYzo 5x4mm? AM2
BN S AP LAN-T11 4x2x0,5mm?2 AM2
N N AP YKSY 14x1,5mm? AM2
S //.w. - XP1 (0b.10) | YKSYzo 7x2,5mm? AP
/0# #H// XBP2 (0b.10) |  YKYzo 3x1,5mm? AP
> //N// ADP2 LAN-T11 4x2x0,5mm?2 AP
AN SWO LAN-T11 4x2x0,5mm?2 AP
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mxﬂ\:x.m Rodzaj prowadzonego kabla Nmm__m:_m. “
przytgczeniowa rozdzielnicy
SWO YDYzo 5x2,5mm?* AM2
SWO LAN-T11 4x2x0,5mm?2 AM2
SWO LAN-T11 4x2x0,5mm?2 AP
UWAGI
1. Oznaczenia nr. obwodéw i typy zastosowanych kabli wg
rys.: 4.7 - 4.14.
2. Symbol w kratce :U.H oznacza numer obwodu.
OZNACZENIA 3. Kable do budynku nalezy wprowadzi¢ przepustami
o kablowymi.
—e —e —e —  energetyczne kable zasilajace nn 4. Kable wewnatrz budynku na poziomie parteru prowadzi¢
T T T T 1 przepusty kablowe w kanale kablowym a nastepnie po Scianie i suficie w rurach
b - ostonowych lub korytach kablowych.
5. Kable z rur lub koryt nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy
RG2 przez otwor przepustowy w posadzce pomieszeczenia
dmuchaw.
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