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RAPORT Z BADAN NR 58318/LB/2021

Zleceniodawca: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" Sp. z 0.0.
ul. Jana Il Sobieskiego 69C
33-170 TUCHOW

Nr zlecenia: Z22/0000025/2021
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania: Tuchow
Przedszkole Publiczne Rzepeinnik Biskupi
Inne dane: -
Probka pohrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Katarzyna Noras
Zgodnie z: (A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN I1SO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2021-12-08
Data dostarczenia: 2021-12-08
Stan prébki: bez zastrzezen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0017738/21

Data rozpoczecia badar: 2021-12-08
Data zakoriczenia badan: 2021-12-14

Raport autoryzowat: Specjalista w Laboratorium: mgr inz. |zabela Zieliriska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Rys
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2021-12-14 Stronalz3



Raport z badan nr 58318/LB/2021

Parametr /
etoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnaoscig

Jednostka

Wartos¢ dopuszczaina
akreslona w
obowiazujgcych przepiséw
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnosci

Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C

110 | #10

°C

AlS)

pH w 20°C
PN-EN (50 10523:2012 - (2.0-12.0}

79 1 0.2

6,5-9,5

FAC

A(S)

Metnosé
PM-EN {50 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

045 1 1017

NTU

max. 1

G

AfS)

Barwa
PN-EN SO 7887:2012,
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt*!

R -

mg/t Pt

Als)

Zapach [ liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*?

a -

TON

AlS)

Smak / liczba progowa smaku TFN
PN-EN 1622:2006 - {1-16) TEN*?

oS T S

TFN

AfS)

Przewodnosé elektryczna wiasciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99950)
pS/fcm

460 | 23

pSfem

max. 2560

G

AlS)

Chior wolny (T)
PB/BT/11/€:22.06.2016 na podstawie
testu odezynnikowego Hach -
{0.02-8.0) mg/|

002 i .01

mg/t

max. 0,3

G

A(S)

Glin / Al
PN-EN 150 17294-2:2016-1% -
(10-100000} g/t

120 | 418

ue/l

max. 200

G

A{5)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12+¢A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 mil

§tk/100 mi

max. 0

G

Als)

Liczba Escherichia coli

PMN-EN 1SO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

jtle/100 ml

max. 0

G

AlS)

Ogdlna liczha mikroorganizméw w
22°Cpo72h
PN-EN 1SO 6222: 2004 - {1-300) jtk/ml

jtk/ml

max. 200

G

AlS)

ticzba Clostridium perfringens
{tacznie ze sporami)

PN-EN 15O 14189:2016-10 - (1-80)
jtk/200 ml

jtk/100 ml

max. 0

G

* _ Akceptowaina dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryinego zespotu oceniajgcego.
*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS/HKIS/4560/2L/33-39/2021 obowiazujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKIS/4560/ZL/37-44/2021 obowiazujace de dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie (ocena} zgodnosci {wg wymagart okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294}) : ZG-wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik niezgodny z

wyspecyfikowanymi wymaganiami.
W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu occeny nieprawidlowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.
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Raport z badari nr 58318/L8/2021

A —badanie akredytowane zamieszczene w Zakresie Akredytacji AB 213

AlE) - badanie umieszezone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

({T) - badania wykonywane w migjscach innych niZ stala siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik poniiej tub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A{P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawey ustug faborateryjnych

N(P] - badanie nieakredytowane wykenane przez zewngtrznego dostawce ushug laboratoryjnych

{NR} - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowady uzyskania rownowainosci wynikow

{W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane praez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub 7 zastapieniem

{8} — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczeny komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki [w tym mogace bezposrednio wplywaé na wainoéé wynikow: data pobrania, migjsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badari dotyrzg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnodd wyniku (jeieli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
pribek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sq identyfikowalne u Klienta,

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszczegdlowit matrycy padajac jako obiekt badan ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszone] | saczone] przez sgczek migkki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i precedury pobierania dostepne s w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mied wphyw
na wainodd wynikéw (w tym punkt pabrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badari dotyczg pobranych i badanych prabek, a
niepewno$d rozszerzonas metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnao$c (jeieli podano): dia badart sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan hiologicznych podano jako przedzial niepewnoséci pomiaru (rozszerzona
niepewno$é pomiary zostata oszacowana zgodnie 2 150 19036 i opiera sie na standardowej niepewnoici pomnozonej preez wspdlezynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnotei 95%,
Ztoiong niepewno$d standardowq przyjeto jako rdwna odchyleniu standardowemu odiwarzalnesci wewnatrzlaboratoryjned), dia pozostatych badan okreslono jako niepewneéé
rozszerzong metody U (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodebienstwo 95%).

Whyniki (za wyjatkiem badar biologicznych) znajdujace sig poniie] | powyiej zakresu metody przedstawione w sposéb ilodciowy [pie w formie ,< lub »” dolnej/gdrnej granicy zakresu
pomiarowege metody) znajduja sig poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y" [gdzie y=wartoéé mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gornej granicy zakresu pamiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnosc stanowi niepewnosé pomiart tej wartodci,
W przypadku hadan biolegicanych wyniki podane w formie <4 naledy intepretowaé jako: mikroorganizmy sg obacne w liczhie mniejszej nii 4,

Draty wykonywania poszezegdlnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjna 1/Qf34 Rozpatrywanie skarg” dostgpng na stronie www.obiks.pl.
Raport moie byé powielany jedynie w calosci,

KONIEC RAPORTU
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