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na terenie gminy Ryglice za 2021 rok.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz w oparciu o § 23 rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - po zapoznaniu si¢ z raportami z badan probek wody
pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Tarnowie oraz wewngtrznej kontroli
jakosci wody prowadzonej przez przedsigbiorstwo wodociggowe z wodociggu publicznego
na terenie gminy Ryglice przedstawia oceng zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi:

1. Producenci wody:

Na terenie gminy Ryglice ludnos¢ zaopatrywana jest w wodg z:

1. wodociggu publicznego Tuchéw, ktéry oparty jest na wodzie powierzchniowe;j z rzeki
Biala ze Stacjg Uzdatniania Wody w Lubaszowej. Wlascicielem wodociggu jest
Spotka Komunalna ,Dorzecze Bialej” Sp. z 0. o. ul. Jana IIl Sobieskiego 69C
w Tuchowie.

2. wodociggu publicznego Tarnéw, ktéra produkowana jest na 4 stacjach uzdatniania
wody przez Tarnowskie Wodociagi Spotka z o. o. z siedzibg przy ul. Narutowicza 37
w Tarnowie:

- SUW w Zbylitowskiej Gorze — zasilana woda powierzchniows z rzeki Dunajec,

— SUW w Zbylitowskiej Gérze II — zasilana woda podziemng ze studni wierconych,

— SUW w Tarnowie — Moscicach zasilana wodg podziemnag ze studni wierconych
i kopanych.

— SUW w Porgbie Radlnej zasilana woda podziemng opartg na zrédliskach.

Woda z wodociggu publicznego Tarnéw zakupywana jest od Tarnowskich Wodociggow

przez Gmine Ryglice, z wody korzysta czg$¢ mieszkancow miejscowosci Zalasowa (ok. 1380
0soOb).

2. Informacje dotyczgce produkeji i jako$ci wody.
2.1, wiellfoéé produkcji i sposéb jej uzdatniania

W 2021 r. na SUW w Lubaszowej produkcja wody wynosita 856 607 m?, w wodociggu
publicznym Tarnéw 10 746 067 m’.
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Na SUW w Lubaszowej woda ujmowana jest z rzeki Biala, poddawana jest
napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z uzyciem $rodkéw chemicznych, sedymentacji na
separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopluczacych,
wstgpnemu ozonowaniu i filtracji na filtrach zamknigtych ze zlozem weglowym oraz
dezynfekcji konicowej za pomocg lampy UV i dwutlenku chloru.

SUW w Zbylitowskiej Gorze zasilana jest woda powierzchniowa z rzeki Dunajec,
ktéra poddawana jest procesowi uzdatniania polegajacym na wstepnym ozonowaniu wody,
koagulacji wody, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji po$piesznej na filtrach zwirowo
— antracytowych otwartych, ozonowaniu posrednim wody, sorpcji na filtrach weglowych
i dezynfekcji koncowej dwutlenkiem chloru.

Ujgcie wod podziemnych w Zbylitowskiej Gorze 1T (ujecie infiltracyjne) oparte jest na
11 studniach wierconych, w Tarnowie — Mo$cicach na 12 studniach wierconych i 5 kopanych,
w Porgbie Radlnej na 1 studni kopanej znajdujacej sie na terenie zrédliska. Woda ujmowana
z uje¢ podziemnych zasilajgcych wodocigg publiczny Tarnéw poddawana jest jedynie
dezynfekcji podchlorynem sodu.

2.2. liczba ludnosci zaopatrywanej w wode:

Sposréd 11620 mieszkancéw gminy Ryglice z wody o kontrolowanej jakosci korzysta
tgcznie ok. 3550 os6b na terenie 8 miejscowosci. Z wodociggu publicznego Tuchéw korzysta
ludno$¢ na terenie 7 miejscowosci (ok. 2170 oséb), z wodociggu Tarnéw — mieszkancy
Zalasowej (ok. 1380 osob). Pozostali mieszkancy gminy zaopatrywani sg w wode
z lokalnych uje¢ wody znajdujgcych sie przy gospodarstwach domowych

2.3. jakos$¢ wody:

W ramach nadzoru sanitarnego w 2021 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz
wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez przedsigbiorstwa wodociggowe
z wodociggu publicznego Tuchow pobrano 20 probek wody do badan w zakresie parametrow
grupy A (monitoring kontrolny) oraz 3 prébki w zakresie parametrow grupy B (monitoring
przegladowy) z tego na terenie gm. Ryglice 3 probki wody w zakresie parametrow grupy A.
Z wodociggu publicznego Tarnéw pobrano lacznie 149 probek wody do badan
analitycznych, z tego 140 w zakresie parametrow grupy A oraz 9 w zakresie parametrow
grupy B ('nie badano wody z tego wodociagu na terenie m. Zalasowa),

Badania prowadzone byly w zgodnie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru prébek
wody. Jakos¢ wody w ciggu roku w zakresie badanych parametrow mikrobiologicznych,
organoleptycznych i fizykochemicznych spelniata wymagania, okreslone w zalgczniku nr 1
czg$¢ A tab.1, czgsé B, C, D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294).

2.4. przekroczenia warto$ci dopuszczalnych parametréw jakosci wody:

W 2021 r. w miesigeu marcu w probee wody pobranej na terenie gminy Ryglice, w punkcie
monitoringowym w  Lubczy odnotowano  punktowe pogorszenie  wskaznikow
mikrobiologicznych wody (podwyzszona ogélna liczba mikroorganizméw po 72h).

2.5. postgpowanie administracyjne:

Nie prowadzono postgpowania administracyjnego.

2.6. dzialania naprawcze prowadzone przez przedsigbiorstwo wodociggowe

Podjete niezwlocznie przez producenta wody dziatania naprawcze tj. intensywne ptukanie
sieci wodociggowej oraz zwigkszona dezynfekcja wody wplynely na poprawe jej jakosci co
udokumentowano pozytywnymi wynikami badan. Po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla
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zdrowia woda w tym okresie byla warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi przy
konieczno$ci jej gotowania i nie stanowila zagrozenia dla zdrowia konsumentow.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego:

Mieszkancy gminy Ryglice sg zaopatrywani w wodg bezpieczng dla zdrowia ludzkiego.
wolng od mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytow w liczbie stanowigce]
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilosciach
zagrazajacych zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych whasciwosci korozyjnych.

Woda na terenie gminy Ryglice jest przydatna do spozycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka
dla zdrowia.

Otrzymujg:
1. Urzad Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
@ Spotka Komunalna ,Dorzecze Bialej” Sp. z 0. o, 33-170 Tuchéw, ul. Jana III
Sobieskiego 69C
3. ala
Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40
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