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PCA SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 07187/ZL/22

PaLskie Centrum
AKREDYTACJ

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-6/22 z dnia

% 01.12.2021

BADANIA Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/22/00011
T ABA1E SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z
0.0.
N, 33-170 TUCHOW, ul. JANA Il SOBIESKIEGO 69C
Rg T
JIaC=NRA
e Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami

b ) ) s
b wykonano badania w jednej prébce.

OSRODEK BADAN
SRQDOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 10.

Posiada akredytacije
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiarow
w srodowisku pracy:

» pobierania probek powietrza,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych,

» pomiaru halasu, drgan,
oswietlenia, pdl elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw
w $rodowisku ogélnym:

« pobierania prébek gazéw
odlotowych,

* pznaczania stezen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza, . 0.
hatasu, pdl elektromagne- Zatwnerc!z it: . o .
tycznych. mgr Monika Mroczka Pethomocnik Zarzadu ds. Akredytacji i Rozwoju

Pobierania probek:

» wdd powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

» $ciekow,

+ osaddw sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

+ woéd i $ciekdw,

« wyciggow wodnych,

+ osadéw i odpadow,

« gleb/gruntow,

Sprawozdanie sporzadzit: )
mgr Klaudia Bozek Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen

Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowal:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik ds. jakosci

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Monika Mroczka Pelnomocnik Zarzq_du ds. Akredytacji i Rozwoju

EPOLIA KOMUNALNA
DORZECZE BYALEJ sp. z 0.0.

» produktéw naftowych,

« substancji chemicznych.
Badan mikrobiologicznych:
» wod,

« osadoéw Sciekowych.
Badarn spalin pojazdéw
gorniczych.

. 9072 -04- 2 6

| 1
L.dz. {“H\U ‘u podpis trl(/ﬂ

[

Ledziny, dn. 15.04.2022

Strona 1/10

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.



Sprawozdanie z badan Strona: 2
CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 07187/71./22
z dnia 15.04.2022 Stron: 10

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07,2019 r.

Nazwa klienta; SPOEKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ SP. Z O.0.
33-170 TUCHOW, JANA Il SOBIESKIEGO 89C
Miejsce pohierania prébki: Jana Il Sobieskiego 69C, Tuchow Probke pobrat: Gorski Krzysztof
wg PN-EN [SO
19458:2007 (S.J* A/Z),
PN-ISO 5667-5.2017-10
(S.j* A/Z)
Data dostarczenia probki: 06.04.2022 Probke dostarczyl:  Pracownik CBIDGP
Stan probki bez zastrzezer
Numer prabki 05295/01/8/22
Data/godzina pobierania prabki 2022-04-06
Miejsce pobierania probki / opis | Tuchéw SUW Lubaszowa ! woda do spozycla
Rodzaj prébii WODA
Zakres - .
S Parametr Metoda badawczg/ Jednostka | wykanania Dopuszc'za‘lne Slwerdzz?n!e Wyniki badas / Niepewno&d
Metoda oznaczenia ) wariosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO 11732:2007
Analiza przeplywowa z
AJZ Jon amonu detekeia {mg/ NH,] [0.04C - 2576 0.50 ZGODNY 0.052
spektrofotometryczng +0(.008
Az Azotany PN-EN 150 I?SU‘M:ZUOQ (maINO) | 0.50-100 B ZGOONY 7.1
1,0
PN-EN IS0 13395:2001
AZ Azotyny Analiza d‘;’éi‘;?;wowa | [mgiNO,) | 0.033-33 0.5+ ZGODNY <0.033"
spekirefolomelryczng +0.005
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. llf z przéz
Az Barwa dnia 01,08,20189r, [maft P 5 - 1500 k“”s‘”l')“eeznmw' — 5
Spektrofotometryczna nieprawidlowych
Zmian*** +3
Akceptowaina
przez
PN-EN IS0 konsug;ezntOWI
AlZ Metnodé Jggg:ﬂ;ﬂ&iﬂi [NTU] 0.15-100 nieprawidlowych — 0.33
zmian. Zalecany
zakres warlodci do
1.0 NTU** £0.05
akceptowatny
PN-EN 1622:2006 przez
Meleda Konsumentow i
- — 1
Nz Smak organcleptyczna-parzysta TEN2 15 bez <1
wyboru niewymuszenego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i
- — 1
NZ Zapach organoleptyczna-parzysta TON? 1-5 bez <"
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zrmian
AZ Chirany PI-ENISO 19304-42002 1 (gt Cl0B) | 0010 1.0 ; - <0.010"
+0.001
AiZ Chloryny PN-EN IS0 !1(?304'4:2002 [mgA CIO2} 1 0.010- 1.0 - — <0.0101
+0.002
Suma chlorandw i { PN-EN SO 10304-4:2002 1
AZ chlorynow > obliczer {mail) >0.010 a7 ZGODNY <0.010Y +0.002
pH (stezenie jondw A
AlZ | wodoru) / temp. PNIQEN 'S.O 10523:2012 pH/"C 20-12.0 6.5-9.5*** ZGODNY 7.7123.3
: otencjometryczna
pomiaru 0.2




CBiDGP Sp. z 0.0,

Sprawozdanie z badan

Nr 07187/2L/22

z dnia 15.04,2022

Strona: 3

Stron: 10

Zalgeznik nr 21 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z 0.0.
33-170 TUCHOW, JANA Ili SOBIESKIEGO 69C

Miejsce pobierania prébki: Jana il Sobieskiego 69C, Tuchdw

Probke pobrat:

Gorski Krzysztof
wg PN-EN I1SO

19458:2007 (S.j*- AlZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- AIZ)
Data dostarczenia probki; 06.04.2022 Prébke dostarczyt:  Pracownik CBIDGP
Stan prébki bez zastrzezen
Numer probki 05295/01/5/22
Data/godzina pobierania probki 2022-04-06
Miejsce pobierania probki / opis | Tuchdw SUW Lubaszowa / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Metoda badawcza/ 2akres Dopuszczalne | Stwierdzenie
S Parametr - Jednostka | wykonania P . . Wyniki badan / Niepewnosé
Metada oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Przewodnodé PN-EN 27888:19%9
AlZ elekiryczna wiadciwaj  Konduktometrycznie {uStem] 10- 110000 2500 ZGODNY 430 +34
indeks
nadmanganianowy | PN-EN ISQ 8467:2001
AZ | tlenialnosé z Miaraczkowo [mgd G, | 0.50-200 5 ZGCONY 1.6
KMnG4) +0.2
A2 Chiorki PN-EN IS0 35304'1 2009F imgney 1 1.0-10000 250 ZGODNY 20
+3
AZ Sarczany  |PIVENISO 1030412009 sy | 1.0-10000 250 ZGOONY 30
4
AZ Bromiany PN-EN 'Sol c1 S081:2003 | | meroa) | 1.0-20 e 2GOONY <10V
0.2
Twardodé {twardosd PN-180 6059:1989 ik
NZ 0gdina) Miareczkowo [mgl CaCOg| 10.0-28000 60 - 500 ZGLONY 149 1
Cyjanki {Cyjanki PN-80/C-04603/01 i 1
AlZ ogéine) Spekirofolometryczna [ug/l CN) 5.0- 20000 80 ZGODNY <50 1.4
AIZ Fluarki PN-ENISO ]1(?304'1:2009 [mail F} 0.020-20 1.50 ZGODNY 0.1
+0.01
Liczba Clostridium |PMN-EN 1SO 14188:2016-10| . o
Az perfringens Filtracja membranowa fjt.k./100mi] . 0 ZEBOONY 0
0golna liczba
mikroarganizmow w bez
o PN-EN IS0 6222:2004 . } . .
AIZ | 22¢2°Cpo72h na Posiew walgbny [i.tk./Ami] - nleprawsdlﬁ\ifych — nie wykryto
agarze z ekstraktem zmian
drozdzowym
Liczba Enterckokéw ! PN-EN IS0 7889-2:2004 | ..
AZ katawych Filtracja membranowa -Lxs100mi ) 0 ZGODNY G
PN-EN IS0
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 .
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 [j-Lk./100mi] B ¢ ZGOONY 0
Filtracja membranowa
PN-EN ISO
Liczba bakierii grupy 9308-1:2014-12 . -
AlZ coli +A1:2017-04 [i-tk./700mi] - 0 ZGOONY 0
Filtracja membranowa
E/Z |2,4-DOD (0,p-DDD) PN-EN [SO 6468:2002 [ugA] 0.010 - 1.00 6.10 ZGCONY <0Q.010%
GC-ECD 40.003




CBIDGP Sp. z c.0.

Sprawozdanie z badan
Nr O7187/2L/22

z dnia 15.04.2022

Strona: 4

Stron: 10

Zatgeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 1,

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki: Jana Il Sobieskiego 69C, Tuchéw

Data dostarczenia probki: 06.04.2022

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z 0.0,
33-170 TUCHOW, JANA Il SOBIESKIEGO 69C

Probke pabrat:

Probke dostarczyt:

Gorski Krzysztof

wg PN-EN IS0
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISQ 5667-5:2017-10
(S.i"~ AlZ)

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 05295/61/5/22
Data/godzina pobierania probki 2022-04-06
Miejsce pobierania prébki / opis | Tuchéw SUW Lubaszowa/ woda do spozycia
Rodzaj prabki WODA
Metoda badawcza/ Zakres Dopuszezalne | Stwierdzenie
g atr . ka i . . iki i/ Ni SC
S. Paramet Metoda oznaczenia Jednost wykonam‘a wartosci 2godnosci Wyniki badan / Niepewnose
QzZnaczenta
E/Z | 2,4 DDE (o,p-DDE)| "NEN (’3%0;;88:2002 gt | 0.010-1.00 010 ZGCDNY <0.010"
" £0,003
E/Z 1 2,4'-DDT {0,p"-DDT} PN-ENéSCOEBSSBQOOZ [pgA] 0.010-1.00 .10 ZGODNY <0.010"
- +0.003
£/Z |4,4-0DD (pp-00D)| P N'ENéSCOE%SB:ZOOZ fua] 0.010 - 1.00 0.10 ZGOONY <0.010"
- +0.003
E/2 | 4,4-DDE (p,p-DDE)| " -EN 150 64682002 gl 0.010- 1.00 0,10 ZGODNY <Q.010"
GC-ECD +0.003
E/Z |4,4-DDT (p.p-DDT) PN'ENé%OE%‘S&QOM Wwgd]  0.010-1.00 a.10 ZGODNY <0.010"
. +0.003
£z | Adehydendryny | PNEN IS0 8468:2002 e | 0.010-100 0.10 ZGODNY «0.010"
GC-ECD +0.003
Bz Aldryna PN-EN 150 6468:2002 kg 0.040-1.00 0.030 ZGOBNY <0,010"
GC-ECD +0.003
alfa-Heksachlorocyklf PN-EN IS0 6468:2002 1
E/Z shaksan GOECD [MgA] 0.010- 100 ¢.10 ZGODNY <0.010" c0008
beta-Heksachicrocyk| PN-EN |SO 64682002 1
EZ s GCECD [uan| 0.010- 100 0.10 2GCDNY <0.010" +0.003
delta-Heksachlorocy{ PN-EN ISO 6468:2002 p
E17 Mot SCECD [Har 0.010-100 0.40 ZGCONY <Q.010Y £0.008
EfZ Dieldryna PN-EN IS0 84682002 g { 0.010-1.00 0.030 ZGOONY <0.010"
GC-ECD £0.003
EZ|  Endesulfan| PN-EN IS0 6488:2002 ugA] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD 40,003
EfZ Endosulfan § PN-EN IS0 6468:2002 (g 0.010-100 0.10 ZGO0NY <0.010")
GC-ECD +0.003
£z Endryna PN-EN 1SO 8488:2002 e | 0.010-1.00 0.10 ZGOONY «0.010"
GC-ECD 0,003
Epoksyd heptachloru| PN-EN ISO 6488:2002 ) 1
E/Z (zomer A) GeECD luadl 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010" co008
Epoksyd heptachlorup  PN-EN IS0 6468:2002 . ’
EZ romer B BEECD [/ 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010" +0.003




Sprawozdanie z badarn Strona: 5

CBIDGP Sp. z 0.0 Nr 07187/Z1./22

z dnia 15.04.2022 Stran: 10

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: SPOEKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ SP. Z 0.0.
33-170 TUCHOW, JANA 1ll SOBIESKIEGO 69C
Miejsce pobierania probki: Jana lii Sobieskiego 69C, Tuchow Probke pabrat: Gorski Krzysztof
wg PN-EN [SC
19458:2007 (S.j*- AlZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AlZ)
Data dostarczenia probki: 06.04.2022 Probke dostarczyl. Pracownik CBIDGP
Stan prabki bez zastrzezen
Numer probki 05295/01/5/22
Data/gedzina pobierania prébki 2022-04-06
Miejsce pobierania probki / opis | Tuchdw SUW Lubaszowa/ woda do spozycia
Rodzaj probki WODA
. Metoda badawczal Zakres' Dopuszezalne | Stwierdzenie - .
St Parametr : Jednostka { wykonania o . Wyniki badari / Niepewnosad
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
aznaczenia
Gamma-Heksachior .
EiZ ocykloheksan PN'ENGE%(_)ESSS&ZDGZ ¥l 0.010 - 100 0.10 ZGODNY <0010
flindan) +£0.003
E/z | Heksachiorabenzen | FT-EN IS0 6468:2002 [HgA] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD 10,003
974 Heptachior PN-EN 10 6468.2002 [ngA] 0,010-1,00 0.030 ZGOONY <0.010h
GC-ECD +0.003
Bz lzadryna PN-EN G'%OEGC“S&ZO” el [ 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
B +0.003
Ez| Metoksychlor PN-EN C';SO B468:2002 gl 0.010-100 010 ZGOONY <q.010"
C-ECD +0.003
E/Z | Pentachlorobenzen PN-EN ISO 8468:2002 [eg) 0,010-100 0.10 ZGCDNY <0010
GC-ECD +0,003
Siarczan PN-EN [SO 8468:2002 1
E/Z endosulfant GC-ECD [waAl 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.01Q" +0.003
AZ|  Benzoapiren | TAEMISOITSINZ605 | p0n |0.0020- 100 0.010 ZGOONY <0.0020"
" +0.0007
Suma
wielopierscieniowych{ PN-EN [SO 17983:2005 1
e weglowadordw 2 obliczen uaf] >0.0020 0.70 ZGCONY <0.0020"
aromatycznych +0.0007
PN-1SO 11423-1:2002 ’
A7 Benzen HS-GC-FID [wgh] 0.25 - 5000 1.0 ZGOONY <251 r0.06
) PN-EN IS0 15680:2008 "
AJZ | Epichlorohydryna P&T-GC-MS {1af] 0.030-1.20 0.50 ZGODNY <0.030" 10,008
" PN-EN ISO 15680:2008 4
E/z] 12-dichloroetan PaT-GOMS [ugh 0.50-7000 3.0 ZGODNY <0501 s
’ PN-EN ISO 15680:2008
¥ 1
E/Z [Bromadichicrometan PAT-GO-MS [mgiiE 0.0010-0.25 0.015 ZGODNY <0.0010") 40,0003
; PN-EN 150 156802008 1
AZ Chlcrek winylu PAT-GC-MS {Hak) 0.15-25.0 0.50 ZGODNY <0.15") v0.04
Chloroform PN-EN 150 15680:2008 ’
E/Z (Triehlorometan) PAT-GOMS [mg/] 0.00070-5.0 0.030 ZGODNY <0,00070" 00001
Suma PN-EN IS0 15680:2008
EiZ |wihalogenometanéw 2 obliczeri (g >0.70 100 ZGODNY <Q.70"
(THM) 0.2




Sprawozdanie z badan Strona: 6
Nr07187/ZL/122

CBIDGR Sp.z o
z dnia 15.04.2022 Stron: 10

Zatgoznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2619r.

Nazwa klienta; SPOEKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z 0.0.
33-170 TUCHOW, JANA Hl SOBIESKIEGO 69C
Miejsce pobierania prébki: Jana Il Sobieskiego 69C, Tuchéw Prébke pobrat Gorski Krzysztof
wg PN-EN ISO
19458:2007 {S.J*- A/Z),
PN-SQ 5667-5:2017-10
{S.j*- AlZ}
Data dostarczenia prébki: 06.04.2022 Probke dastarczyt: Pracownik CBIDGP
Stan probki bez zastrzezen
Numer prabki 05295/0115/22
Data/godzina pobierania probki 2022-04-08
Miejsce pobierania prébki/ opis | Tuchéw SUW Lubaszowa ! wada do spozycia
Rodzaj probki WODA
. Metoda badawcza/ Zakres‘ Dopuszczalne | Stwierdzenie "
Si* Parametr : Jednostka | wykonania . . Wyniki badan / Niepewnosé
Metoda oznaczenia . wartosc zgodnosct
oznaczenia
8Suma trichloroetenu { PN-EN ISO 15680:2008 4
EZ | Y tetrachloroetenu z obliczen gl >0.30 1o £GOONY <0.307 +0.08
Akrviamid PB-126/08.2019 wyd. llf 2
MNZ Ak f"i'oa i dnia 01.08.2019r. [pgA} 0.010-2.00 0.10 ZGODNY <0.010"
(Akrytoami HPLC-UV-VIS +0,003
PB-204/08.2021 wyd, | z
dnia 02.08.2021r.; PN-EN
E/z | Suma pestycydéw ﬁgggi;gg;i ﬁﬁiﬁﬁ :gg (] 20,010 0.50 ZGODNY <0.01Q"
6468:2002
2 obliczeri +0.003
E/Z | Azinfos etylowy PN'E%EZI?;SSQOO“ {pgh] 0.025 - 1.00 0.10 ZGOONY <0.0251
i +0.008
EZ | Azinfos metylowy | T N'E“é‘cz’:;;:m‘” watl | 0.025-1.00 0.10 ZGOONY <0,025"
] +0,008
Bromaofos metylowy PN-EN 12918:2004 ) 4
E/Z (bromofos) s fugA] 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.0251 v0.008
Eiz | Chlorfenwinios PIVEN 12018:2004 lbali | c.0z5-1.00 0.10 ZGODNY <0.0250)
) +0.008
£5Z | Chlorpiryfos etylowy | T VEN 129168:2004 [Hg/) 0.025 - 1.00 0.10 ZGOONY <0.025"
GC-MS +0.008
Chiorpiryfos PN-EN 12918:2004 ) 1
E/Z metylowy GC-MS fngdl 0.025 - 1.00 0.10 ZGCDNY <0250 o008
EZ Diazynon PN-EN 12918:2004 gM | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0025
GC-MS +0.008
Eiz Dichlarfos PN'ENG1 2918:2004 lugdl | 0.025-4.00 6.10 ZGODNY <0.025"
G-MS
+0.008
EZ Dimetoat PIGEN 12018:2004 afi | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
) +0.008
EZ|  Fenitrotion PN-EN 12918:2004 wall | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
GC-MS +0.008
£z Fention PN'Er‘égma:mO" ball | 0.025-1.00 .10 ZGCONY <0.025")
-MS
+0.008
EfZ Malation PN-EN 12918:2004 fugh] 0.025 - 1.00 0.10 ZGOONY <0025
GC-MS 0,008




Sprawozdsnie z badan Strona: 7
CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 07187121422
z dnia 15.04.2022 Stron: 10

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

SPOEKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJS SP. Z0.0.
33-170 TUCHOW, JANA lil SOBIESKIEGQ 88C

Miejsce pobierania prébki: Jana I Sobieskiego 68C, Tuchow Probke pobrat:

Nazwa klienta:

Gorski Krzysztof

wg PN-EN IS0
18458:2007 {S.j*- AlZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
{S.j*- A/Z)

Pracownik CBIDGP

Data dostarczenia prébki: 06.04.2022 Probke dostarczyt:

Stan probki bez zastrzezen
Numer probki 05295/0118/22
Data/godzina pobierania prébki 2022.04-06
Miejsce pobierania probki/ opis | Tuchéw SUW Lubaszowa/ woda do spozycia
Rodzaj probki WODA
Zakres . .
Sj* Parametr &A;tg:: Ej::ggi?; Jednostka | wykonania Dosvl;s;:;:;lne S;Wf(;:z:g;e Wyniki badan / Niepewnosé
oznaczenia ¢
EZ| Pasation etylowy PN'E%EZ_’G\‘;;:ZGM ughl | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
+0.008
EIZ | Paration metylowy | o 20192004 gl | 0.025-1.00 a.10 ZGODNY <0.025"
i +0,008
Bz |  Propetamios PN&%E’*E@”“ gl | 6.025-1.00 010 2GODNY <0025
) +0,008
Bz Triazofos PN'E'\:;E:;;:MO“ kot |0.025-1.00 0.0 ZGODNY <Q.025"
+0.008
AZ Zelazo PIENISO 11885:2009 | tugi | 10- 500000 200 ZGOONY <101
- +1
PB-061/08.2019 wyd. W z
AlZ Antyman dnia 01.08.2019r. [ugh] 1.0-5000 5.0 ZGOONY <11
HG-AAS 0.2
PN-EN I1SO 11969:1999 4
AlZ Arsen HG-AAS [wgf 1-5000 10 7GO0NY <1 QM c0s
AZ Bor PN-EN IS0 118852009 [mgfl; 0.050-50.0 1.0 ZGODNY <0.050M
ICP-OES +0.008
AZ Chrom PN-EN 15O 11885:2008 [ugh 5.00-500000 50 ZGODNY <5001
ICP-OES +0.90
AZ | Glin {(aluminiumy) PN-EN Eich’) 5:28385:2009 [ugh] 50-50000 200 ZGODNY <501}
) +7
AZ Kadm PN-EN EgF? 3258585:2009 [hgi] 0.20-10.0 5.0 ZGODNY <0201
) +0.04
PN-EN FSO 118852009
AZ Magnez [mafl] 0.10-5000 7-125% s 10.7
[CP-OES 7
AZ Mangan PN-EN IECS'S(;:EGSBS:ZOOQ [paf] 5.0-100000 50 ZGODNY <50M
+1.0
AZ Miedz PN-EN SO 11885.2009 [mah] 0.0050-100 2.0 ZGODNY <0.00501)
ICP-QES +0.0010
AZ Nikiel PN-EN IS0 11885:2009 [uad] 5.00-400000 20 ZGOONY <5000
ICP-OES 40,60
Az Oldw PN-EN IS0 11885:2009 o] 2 00-50.0 10 ZGODNY <2.00M
ICP-OES +0.44
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CBIDGP Sp. z c.0.
z dnia 15.04.2022 Stron: 10

Zalgcznile nr 2M1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta; SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z 0.0.
33-170 TUCHOW, JANA (Il SOBIESKIEGQO 89C
Migjsce pobierania probki: Jana Il Sobieskiego 89C, Tuchow Prébke pobrat; Garski Krzysztof
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- AlZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*~ AlZ)
Data dostarczenia probki:  06.04.2022 Prébke dostarczyt  Pracownik CBIDGP
Stan probki bez zastrzezer
Numer probki 05295/01/5/22
Data/godzina pobierania probki 2022-04-05
Miejsce pobierania probki/ opis |  Tuchéw SUW Lubaszowa ! woda do spozycia
Rodzaj prabki WODA
. Metoda badawczal Zakres. Dapuszczalne | Stwierdzenie I
Sj* Parametr ) Jednostka | wykonania . . Wyniki badarn / Niepewno&é
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
aznaczenia
PN-1S0O 9965;2001 1
Az Selen HG-AAS o] 5.00-200 10 ZGOONY <5001 i2
. PN-EN 180 11885;2009
AlZ Sod ICP-OES [mak) 1.0-100000 200 ZGOONY 13 i
A7 Srebra PN'ENE’S 52?5:2009 gl | 0.0010-50.0 0.010 ZGODNY <0.0010")
) £0.0002
PB-076/08.2019 wyd. Vli z
dnia 01,08.2019r.
AZ Rteé Absorpeyjna spektrometria [pgd) 0.10-10 1 ZGODNY <Q10"
atomowa z technikg
amalgamacji +0.02
Oadiny wediel PN-EN 1484:1999 bez
A2 gr az:ic <d Wysokatemperaturowe [mg/ C) 1.0-1000 { nieprawidiowych — 2.25
ganicziy spaianie z detekejg {R zmian +0.45
PB-178/08.2019 wyd, ill z
AZ Ozan dnia 20.08,2019r. [mad O 0.02-2.0 0.05 ZGODNY <gqg2h
Spektrofotometryczna +0.01
PN-EN 150
AlZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/l CL} 0.03-10.0 0.3 ZGCDNY 0.16
Spekdrefolometryczna £0.03
PN-EN IS0
AZ Chloraminy 7393-2:2018-04 fmagil] 0.03-5.0 0.5 2GODNY =0.03"
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prabki 08.04.2022 godz. 09.00
Przechowywanie prabki: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prabki.

Temperatura badan: 23,8°C

Oznaczenie Zapach wykanano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki 08.04.2022 godz. 09.00
Przechowywanie probki: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chior z prébki,

Temperatura badan: 23,8°C
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CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 07187/ZL722

z dnia 15.04.2022 Stran: 10

Zalgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r,

== Azatany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny)/3 < lub réwne 1, gdzie warodci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotandw (NO3} i
azotynow (NO2) w mall. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnione] wprowadzonej do sieci wodociggowe] lub innych urzgdzan dystrybucii nie moze
przekraczad wartosci 0.10 ma/l.

wer Azolyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny)/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw (NO3) i
azotynow (NO2) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze
przekraczad wartosci 0.10 mg/l.

Barwa - Pozadana wartosé tego parameiru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/

***Metnosé - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiagnigcia wartodci parametryczne nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w
waodzie po uzdatnieniu

TEN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metods uproszezong, w przypadku pozostalych wynikdw stosuje sig
metode peina. Badanie przenrawadza trzech eceniajacych. Zradtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmaéw.

TON Y- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykenuje sie metoda uproszczona, w przypadku pozostalych wynikow stosuje sig
metode pelna. Badanie przeprowadza trzech ocenigjacych. Zradtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna ed smaku,zapachu i
mikroorganizmaow.

*+ nH - W odniesieniu do wody niegazowane] rozlewane] do butelek fub pejemnikow wartos¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.
dlawody rozlewanej do butelek Jub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla {ub sztucznie wzbogaconej ditlenkiemwegla wartos¢ minimalna
moze byé nizsza.

Przewodnos$é elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0st.C

="\ miare mozliwoéci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagnigcia nizszej wartosci.

*** Twardoéé ogdlna - w przelficzeniu na weglan wapnia; wartosé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupeiniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyine, minimalnej zawartoscei podanej w
czesci D tabeli 2 Zalgeznika nr 1 Rozpaorzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
tudzi.

*** Clostridium perfringens (lgcznie ze sporami) - W przypadku pizekroczenia dopuszezalnych wartosci nalezy zbadag, czy nie ma zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajacege z abecnosci innych mikroorganizmow charobetwérezych, np. Cryptosporidium

# Zaleca sie, aby ogélna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 itk / 1 mi w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyricze bakterie <10 jtk {NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL})/100 ml nalezy wykenad badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Suma wielopierscieniowych weglowodordw aramatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017+, poz. 2294, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza sume stgzen wyszezegdinionych zwigzkdw: benzo(bfluoranten, benzolk)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

Suma THM wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza
sume stezen wyszczeqgdlnionych zwigzkdw: trichlorometan {chlaroferm), dichtorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform}.
Suma pestycydéw wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz;
obejmuje:

- pestycydy chlorowcoorganiczne: aldryna, dieldryna. endryna, izodryna, dichlorodifenylotrichloroetany: 4.4°-DDE (p,p'-DDE); 4.4'-DDT (p,p'-DOT),
4.4.DDD (p,p~DDD), 2.4-DDE (o,p"-DDEY; 2.4'-DDT {0,p-DDT); 2.4-DDD (0,p"-DDD), heksachtoracykioheksany: a-HCH; B-HCH; y-HCH (lindan);
5-HCH, heksachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru: izemer A; izomer B, endosulfan {, endosulfan I, siarczan endosulfanu, metoksychior,
aldehyd endryny, pentachlorobenzen

- pestycydy fosferoorganiczne: azinfos etylowy, azinfos metylowy, chlorfenwinfos, diazinon, dichlorfos, fenitrotion, malation, fentien, paration metylowy,
paration etylowy, chlorpiryfos etylowy, chiorpiryfos metylowy, bromofos metylowy (bromofos), dimetoat, propetamfos, triazofos.

- pestycydy azotoorganiczne: atrazyna, symazyna,

*“*Magnez: nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne jub wigksze od 250 mglt. Przy nizszej zawartosci siarczandw
dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mgit, warto$d zalecana ze wzgleddw zdrowotnych - oznacza, Zze jest pozadana dla zdrowia judzkiego, ale
nie nakiada obowigzku uzupeiniana minimainej zawartosci.

Dakumenty wycofane bez zastgpienia: PN-83/C-04603/01; PN-EN [SO 11965:1999

Data rozpoczecia badan: 06.04.2022
Data zakonczenia badan: 13.04.2022

Niepewnosé: nlepewnodd rozszerzona poboru i oznaczenia dia p=95% | wspdlczynnika rozszerzenia k=2.
Padana razszerzona niepewnosC pomiaru zostala oszacowana zgodnie z PN-EN 150 19036:2020-04 | apiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik

pokrycia k= 2 zapawniajac poziom ufnodci okolo 95 %.Palaczona niepewnosd standardows uznano za réwng odchyleniu standardowermu adtwarzalnodci

wewnairziaboratoryinej.
* 5.4, - symbol jakodcl metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytagji PCA nr AB 418, E - metoda akredytowana z zakresu

elastycznega. Lista badart prowadzanych w ramach zakresu elastycznego udostepniona jest na stronie internetowej CBIDGP,
Z — Parametry | metody objete sa zatwierdzeniem PPIS w Tychach dfa CBIDGP nr NS-HK.9011.4.4.2022 7/NS/HK.22 z dnia 12.01.2022r..

1) < - ponizej granicy oznaczalnodci (rie dotyczy wartosd progowe] smaku i zapachu)
W przypadiu wyniku "nie wykryto" poziom wykrywainesci metody wynasi trzy mikroorganizmy w badane] prébee analitycznej zgodnie z rezkdadem Poissona,

Stwierdzenie zgodnodei przeprowadzono w odniesieniu do:
akiu prawnego Dz.U, 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzt

Da stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji ©
wq wytyczayeh HLAC-GB:09/2019: binarne -zasada prostej akceplacii { pkt 4.2.1), Opis metod destepny na stronie intemetowej www.cbidgp. pl w 2akdadee "do pobrania®.

Dacyzja zgodnosciiniezgodnose! badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujacg
lub inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosai.

Zamieszczene w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta.

Labaratarium odwiadcza, ze wyniki adnasza sie wylacznie do hadanei(ych) prébki{ek). Niniejsze sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢




CBIDGP Sp. z c.0.

Sprawozdanie z hadan
Nr 07187/2L722

z dnia 15.04.2022

Strona: 10

Stron: 10

Zatgcznk nr 241 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

powielane inaczej niz w calodai.

Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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akredytacia w zakresie badan
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PLA
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akredytacja w zakresie wzorcowania
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elekdrycznych

PLL
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AK 008

akredytacja dziatalnosei inspekeyjnsj
rzadzen eksploatowanych w podziasmnych
zakladach gérniczych

PLA

PELYLE CLATAYRE
e T

AC 174

akredytacja w zairesie certyfikacji
wyrobow

1509001
150 146014
180 27001
IS0 43001

zakresy akredytacji zamieszczone s4
na stranie www.pca.gov.pl

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO 8p. z 0.0.
43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL68460008992

tel. 032-324-22-00, fax 32-216-68-66, hitp:/Awww.chidgp.pt e-mail: chidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz, Gosp. Krajowego Rejesitu Sadowego n KRS 0000067450, Kapital Zakladowy 3700.00000

Ledziny, 2022.04.15

Zatacznik do sprawozdania nr 07187/ZL./22

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ SP. Z 0.0.
ul. JANA Il SOBIESKIEGO 69C
33-170 TUCHOW

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzien 2022.04.15

adresat x 1
SN -afax1







