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Nazwa klienta:

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z O.0.
33-170 TUCHOW, JANA Il SOBIESKIEGO 69C

Miejsce pobierania probki: Jana Il Sobieskiego 69C, Tuchow Probke pobrat: Gawor Jakub
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AIZ)
Data dostarczenia prébki: 03.11.2022 Prébke dostarczyt: Pracownik CBiD
Stan prébki Bez zastrzezen 5
Numer prébki 18531/01/S/22
Data/godzina pebierania probki 2022-11-03
Tuchéw / Oérodek Zdrowia w Siedliskach, kran
Miejsce pobierania probki / opis | wlazience dia niepetnosprawnych / woda do
spozycia
Rodzaj probki WODA
sj*|  Parametr Metoda badawcza/ | ;. 40000 g e ania | Dopuszczaine | Stwierdzenie Wyniki badari / Niepewno$¢
A Metoda oznaezenia b : wartosci zgodnosci ¥
oznaczenia
akceptowalny
przez
PB-129/08.2019 wyd. Il z Konsumentow i
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. [ma/l P1] 5-1500 s — 5
Spektrofotometryczna nieprawidlowych
Zmian*** +1
Akceptowalna
przez
PN-EN 1SO konsumentow i
bez
AZ Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 : ¢ — 0.61
Nefelometrycznie nlepfamdbwych
zmian. Zalecany
zakres wartosci do|
1.0 NTU*** +0.08
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i _ 1
A Smek organoleptyczna-parzysta TENA g bez <"
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentow i _ 1
NZ Zapach organoleptyczna-parzysta TON® =5 bez <1h
wyboru niewymuszonego nieprawidiowych
. zmian
PH (stezenie jonow | oy en 150 10523:2012
A/Z | wodoru) / temp. Potencjometryczna pH/I°C 2.0-12.0 6.5-9.5 ZGODNY 7.9/22.0
pomiaru 0.2
Przewodno$¢ PN-EN 27888:1999
NZ elektryczna wiasciwa|  Konduktometrycznie Jsien] 10~ 110800 200 ZOODNY 520 +41
Liczba Clostridium |PN-EN ISO 14189:2016-10 e
NE perfringens Filtracja membranowa JEMe0 . 0 ZGODNY 0 (0:10]
Ogédina liczba
mikroorganizméw w 4 bez
A/Z | 22+¢2°C po72h na pr;L?:zégﬁzom [j.tk./1ml] - nieprawidiowych — 15
agarze z ekstraktem giebny zmian***
drozdzowym [9;30]
PN-EN ISO
Liczba bakterii ©9308-1:2014-12 .
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 LR - B o 0
Filtracja membranowa [0;10]
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 i = v
AZ coli +A1:2017-04 [j-t.k./100ml] 0 ZGODN 0
Filtracja membranowa [0;10]
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Nazwa klienta: SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ' SP. Z 0.0.
33-170 TUCHOW, JANA Il SOBIESKIEGO 69C
Miejsce pobierania probki: Jana Il Sobieskiego 69C, Tuchéw Prébke pobrat: Gawor Jakub
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)
Data dostarczenia probki: 03.11.2022 Probke dostarczyl: Pracownik CBiD
Stan proébki Bez zastrzezen =
Numer prébki 18531/01/S/22
Data/godzina pop.ierania probki 2022-11-03

Tuchéw / O$rodek Zdrowia w Siedliskach, kran
Miejsce pobierania prébki / opis | wlazience dla niepeinosprawnych / woda do

spozycia
Rodzaj prébki WODA
si*|  Parametr Metoda badawczal |\ oo Zkac:(r::rs\ia Dopuszczalne | Stwisrdzenle Wyniki badar / Niepewnosé
A Metoda oznaczenia Wy 3 wartosci zgodnosci o
. oznaczenia
Az | Glin (aluminium) P“‘ENl'gg OLES2009 | fugny 50-50000 200 ZGODNY 181
B +25
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mgncl] | 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.12
Spektrofotometryczna 10.02

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki 04.11.2022 godz. 11.40
Przechowywanie prébki: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z prébki.

Temperatura badan: 22°C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki 04.11.2022 godz. 11.40
Przechowywanie prébki: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z prébki.

Temperatura badan: 22°C

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/

***Metno$¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sig
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

TON "- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuje si¢
metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos$¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodnosc elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0st.C

*** Clostridium perfringens (lacznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoéci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwérczych, np. Cryptosporidium

*** Zaleca sig, aby ogolna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Data rozpoczecia badan: 03.11.2022
Data zakonczenia badan: 07.11.2022
Niepewnos¢: niepewnos¢ rozszerzona pobierania | oznaczenia dla p=95% | wspélczynnika rozszerzenia k=2.
Dla rezultatéw badania (przedstawionych jako > lub < ) niepewnos$¢ rozszerzona dotyczy wartosci niepewnosci dla dolnego/gdérnego zakresu pomiarowego metody
Podana rozszerzong niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 i opiera sie na niepewnosdi standardowej pomnozonej przez wspétczynnik
pokrycia k= 2 zapewniajac poziom ufnoéci okoto 95 %.Potaczong niepewnosc standardowa uznano za réwnga odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej. ]
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z - Parametry | metody objete s zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIiD nr NS-HK.9011.4.19.2022 76/NS/HK.22 z dnia 23.05.2022r.
1) < - rezultat badania ponizej zakresu pomiarowego

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta,

Wedtug deklaracji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie




CBIiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 25040/ZL/22

z dnia 09.11.2022

Strona: 4

Stron: 4

Zalacznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 .

Laboratorium oéwiadcza, ze wyniki odnosza sie wylacznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢

powielane inaczej niz w catoscl.

Daty wykonania poszczegdlnych badan s3 identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*




