PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOWIE

Tarnow, dnia 16 lutego 2023r.
NHK.903.1.34.2023

Ocena ohszarowa jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
na terenie gminy Rzepiennik Strzyzewski za 2022 rok.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie dziatajac w oparciu o:

— art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U.z2021r. poz. 195 z pézn. zm),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z pozn. zm),

— § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po zapoznaniu sie z raportami z badar probek wody pobranych w ramach nadzoru

sanitarnego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz

wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez zarzadce z wodociggu zbiorowego

zaopatrzenia w wode na terenie gminy Rzepiennik Strzyzewski przedstawia oceneg

zaopatrzenia ludnoéci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi:

1. Producenci wody

Na terenie gminy Rzepiennik Strzyzewski funkcjonuje 1 wodocigg publiczny oparty na
wodzie powierzchniowej z rzeki Biata ze Stacjg Uzdatniania Wody w Lubaszowej.
Wiaécicielern  wodociagu jest Spétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z o. o. ul. Jana III

Sobieskiego 69C w Tuchowie. e T ALNA

DORZECZE BIALEJ sp. z 0.0.

2. Informacje dotyczace produkcji i jakosci wody.
2.1. wielkos¢ produkcji i sposob jej uzdatniania Wel. 2023 -02- 20

. . - 3 |
W 2022r. na SUW w Lubaszowej produkcja wody wynosita 820 309 m3. i -}QE-L"-\-\@ - n(“‘(

Woda ujmowana jest z rzeki Biata, poddawana jest napowietrzaniu, koagdlacji,
i flokulacji z uzyciem $rodkéw chemicznych, sedymentacji na separatorach lamela, filtracji
powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopluczacych, wstepnemu ozonowaniu i filtracji
na filtrach zamknietych ze ztozem weglowym oraz dezynfekcji koncowej za pomocyg lampy
UV i dwutlenku chloru.

2.2. liczba ludnoéci zaopatrywanej w wode:

Spoérod 6600 mieszkancow gminy Rzepiennik Strzyzewski z wody o kontrolowanej jakosci
korzysta ok. 2150 os6b na terenie 5 miejscowosci. Pozostali mieszkancy gminy zaopatrywani
sq w wode z lokalnych ujeé wody znajdujacych sig przy gospodarstwach domowych.

2.3. jakos¢ wody:

W ramach nadzoru sanitarnego w 2022r. prowadzonego przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej
przez Spotke Komunalng ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0. 0. w Tuchowie z wodociggu pobrano 18
probek wody do badan w zakresie parametréw grupy A oraz 3 probki w zakresie parametrow
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grupy B, z tego na terenie gm. Rzepiennik Strzyzewski pobrano 5 probek wody w zakresie
parametrow grupy A.

Badania prowadzone byly w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru prébek
wody. JakoS¢ wody w ciggu roku w zakresie badanych parametréw mikrobiologicznych,
organoleptycznych, fizykochemicznych i substancji promieniotwdrczych spetniala wymagania,
okreslone w zatgczniku nr 1 cze$¢ A tab. 1, cze$¢ B, C, D oraz w zalgczniku nr 4 do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.4. przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametréow jakosci wody:
W 2022r. na terenie gm. Rzepiennik Strzyzewski nie stwierdzono przekroczed badanych
parametrow w wodzie, nie odnotowano interwencji uzytkownikdw wody na jej jakosé.

2.5. postepowanie administracyjne:
Nie prowadzono postepowania administracyjnego.

2.6. dziatania naprawcze prowadzone przez przedsiebiorstwo

wodociggowe

Nie prowadzono dziataf naprawczych dotyczacych jakosdci wody.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego:

Mieszkancy gminy Rzepiennik Strzyzewski sq zaopatrywani w wode bezpieczng dla zdrowia
ludzkiego, wolng od mikroorganizméw chorobotwérczych i pasozytéw w liczbie stanowigcei
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilodciach
zagrazajgcych zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych wiasciwosci korozyjnych.

Woda na terenie gminy Rzepiennik Strzyzewski jest przydatna do spozycia przez ludzi i nie

stanowi ryzyka dla zdrowia.
o

Otrzymuijg:

1. Urzad Gminy Rzepiennik Strzyzewski, 33-163 Rzepiennik Strzyzewski 400 - ePUAP
[kleadmm75j/SkrytkaESP

2. Spodtka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0. 0, 33-170 Tuchdw, ul. Jana III Sobieskiego 69C

3. ala

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

strona 2z 2



